3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociggu publicznego miasta Gdyni, zarzadzanego przez
'Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni. W oparciu o zapisy rozporzadzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
/(Dz.U. 2017 poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wydat oceng jakosci wody
'z dnia 12 lipca 2019 r., w ktérej stwierdzit, ze woda z ww. wodociagu jest przydatna do spozycia przez ludzi.

4. Ocena jakosci wody na ptywalni.

-4.1 Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

liczba punktdéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogétem: 15
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrzne;j: 14

liczba badafn wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni:

Zakres badan obejmowal nastepujgce parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczba
~mikroorganizméw w 36°C + 2°C po 48 h, Legionella sp., metnosé, chloroform, suma THM, azotany,
utlenialno$¢ oraz pomiar pH, potencjat redox, chlor wolny, chlor zwigzany.

Badania jako$ci wody w niecce basenowej z systemu cyrkulacji wykonane w zakresie parametréw
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wykazaly krétkotrwale przekroczenie dopuszezalnych
warto$ci parametrycznych ogélnej liczby mikroorganizméw w 36°C + 2°C po 48 h i chloru
zwigzanego. Pozostale badane parametry odpowiadaly wymaganiom sanitarnym okre§lonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). Zarzadzajacy ptywalnia podejmowal o
dzialania naprawcze przedstawione w ponizszej tabeli.
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Parametry fizykochemiczne

Chlor zwigzany 0,2 mg/l 15 0,21 0,26 40,00%

Prowadzone dzialania
naprawcze w celu Ptukanie filtréw, podwyzszenie stezenia chloru wolnego. -
poprawy jakosci wody:

4.2 Woda w niecce basenowej

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogotem: 23
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrzne;: 22

liczba badan wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni:
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