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Zakres badan obejmowat nastepujace parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 36°C + 2°C po 48 h, Legionella sp., metnosé¢, chloroform, suma THM, azotany,
utlenialno$¢ oraz pomiar pH, potencjat redox, chlor wolny, chlor zwigzany.

Badania jakos$ci wody w niecce basenowej wykonane w zakresie parametréw mikrobiologicznych
oraz fizykochemicznych wykazaly niedotrzymanie wymaganych warto$ci parametrycznych
potencjatu redox. Pozostale badane parametry odpowiadaly wymaganiom sanitarnym okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). Zarzadzajacy plywalnia podejmowatl
dzialania naprawcze przedstawione w ponizszej tabeli.
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Parametry fizykochemiczne

~1 - A - 6>SSpHS733
Potencjat redox (oksydore- min 750

dukeyjny) przy elektrodzie 22 503 - 9,09%

7,3<pH<7,6
Ag/AgCl3,5mKCl min 770
Prowadzone dzialania
naprawcze w celu Weryfikacja urzadzen kontrolno - pomiarowych.

poprawy jakosci wody:

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskéw).

Badania mikrobiologiczne jako$ci wody z natryskéw w zakresie oznaczania bakterii Legionella sp.
wykazaly, ze woda odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).
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